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385 Fiche locaux_Bât A_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise A_0_01_Salle de dégagement

NIVEAU : 0 N° du local: A_0_01

SECTEUR: Idem salle cylce 1 Affectation Salle de dégagement
Charge utile du local (kg/m2): 300Charge utile du local (kN/m2): 3

Surface: 69.4 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Plancher Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Plafond lisse blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 21°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 1.5 vol/h
GRILLES Pulsion: plafond / reprise: mur Humidité:

Genre: Grille Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide et chaude Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 1x /batterie thermostatique Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 1
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât A_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise A_0_02_Classe

NIVEAU : 0 N° du local: A_0_02

SECTEUR: Idem salle cylce 1 Affectation Classe
Charge utile du local (kg/m2): 300Charge utile du local (kN/m2): 3

Surface: 79.2 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Plancher Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Plafond lisse blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 4 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: Non
Source lumineuse: Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: à l'entrée, minimum 2 zones Antennes Wifi: Non

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 4 triples Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade : HP : sonerie école + ordre évacuation

Autre: Déshérence : ?
Audio-visuel: Non

CHAUFFAGE Température amb.: 21°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 1.3 vol/h
GRILLES Pulsion: plafond / reprise: mur Humidité:

Genre: Grille Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: froide et chaude Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Oui /batterie thermostatique Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Lamelles ou toiles Marque:

Commande: Manuelle Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS Armoires fixes à déterminer

22.06.2016 2
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât A_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise A_0_03_Classe

NIVEAU : 0 N° du local: A_0_03

SECTEUR: Idem salle cylce 1 Affectation Classe
Charge utile du local (kg/m2): 300Charge utile du local (kN/m2): 3

Surface: 79.2 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Plancher Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Plafond lisse blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 4 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: Non
Source lumineuse: Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: à l'entrée, minimum 2 zones Antennes Wifi: Non

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 4 triples Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade : HP : sonerie école + ordre évacuation

Autre: Déshérence : ?
Audio-visuel: Non

CHAUFFAGE Température amb.: 21°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 1.3 vol/h
GRILLES Pulsion: plafond / reprise: mur Humidité:

Genre: Grille Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide et chaude Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Oui / eau froide uniquement Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Lamelles ou toiles Marque:

Commande: Manuelle Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS Armoires fixes à déterminer

22.06.2016 3
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât A_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise A_0_04_Classe rythmique

NIVEAU : 0 N° du local: A_0_04

SECTEUR: Affectation Classe rythmique
Charge utile du local (kg/m2): 300Charge utile du local (kN/m2): 3

Surface: 79.2 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Plancher Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Plafond lisse blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 4 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: Non
Source lumineuse: Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: à l'entrée, minimum 2 zones Antennes Wifi: Non

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 4 triples Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade : HP : sonerie école + ordre évacuation

Autre: Déshérence : ?
Audio-visuel: Non

CHAUFFAGE Température amb.: 21°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 1.5 vol/h
GRILLES Pulsion: plafond / reprise: mur Humidité:

Genre: Grille Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide et chaude Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Oui /batterie thermostatique Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Lamelles ou toiles Marque:

Commande: Manuelle Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS Armoires fixes à déterminer

22.06.2016 4
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât A_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise A_0_05_Préau couvert

NIVEAU : 0 N° du local: A_0_05

SECTEUR: Affectation Préau couvert
Charge utile du local (kg/m2): 500Charge utile du local (kN/m2): 5

Surface: 162.2 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Dalle extérieure Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Vitrage Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Crépis lisse extérieur sur isolation Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Oui Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 1x prise 380V 16 amp Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie : HP : sonerie école + ordre évacuation
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: 1 x robinet extérieur Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 5
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât A_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise A_0_06_SAS

NIVEAU : 0 N° du local: A_0_06

SECTEUR: Affectation SAS
Charge utile du local (kg/m2): 400Charge utile du local (kN/m2): 4

Surface: 18.2 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Revêtement coulé coloré Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Béton Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond perforé blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 6
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât A_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise A_0_07_Vestiaire

NIVEAU : 0 N° du local: A_0_07

SECTEUR: Affectation Vestiaire
Charge utile du local (kg/m2): 400Charge utile du local (kN/m2): 4

Surface: 139.8 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Revêtement coulé coloré Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Béton Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond perforé blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: oui Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 3x 1 prise Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie : HP : sonerie école + ordre évacuation
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 21°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 7
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât A_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise A_0_08_Local électrique

NIVEAU : 0 N° du local: A_0_08

SECTEUR: Affectation Local électrique
Charge utile du local (kg/m2): 200Charge utile du local (kN/m2): 2

Surface: 5.7 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Béton Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond métallique Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 18°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 3.5 vol/h
GRILLES Reprise: plafond Humidité:

Genre: Soupape Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 8
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât A_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise A_0_09_Local nettoyage

NIVEAU : 0 N° du local: A_0_09

SECTEUR: Affectation Local nettoyage
Charge utile du local (kg/m2): 200Charge utile du local (kN/m2): 2

Surface: 9.9 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond métallique Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: oui Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 1 prise triple Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 18°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 2.0 vol/h
GRILLES Reprise: plafond Humidité:

Genre: Soupape Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide et chaude Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: 1x App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 9
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât A_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise A_0_10_WC 

NIVEAU : 0 N° du local: A_0_10

SECTEUR: Affectation WC
Charge utile du local (kg/m2): 200Charge utile du local (kN/m2): 2

Surface: 2.7 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond métallique Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 20°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 3.9 vol/h
GRILLES Reprise: plafond Humidité:

Genre: Soupape Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc: 1x

Distribution pression réduite: froide et chaude Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 1x /batterie thermostatique Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 10
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât A_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise A_0_11_WC

NIVEAU : 0 N° du local: A_0_11

SECTEUR: Affectation WC
Charge utile du local (kg/m2): 200Charge utile du local (kN/m2): 2

Surface: 2.7 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante :
Tout carottage est interdit sans 

analyse préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond métallique Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 20°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 3.9 vol/h
GRILLES Reprise: plafond Humidité:

Genre: Soupape Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc: 1x

Distribution pression réduite: froide et chaude Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 1x /batterie thermostatique Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 11
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât A_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise A_0_12_WC Handicapés

NIVEAU : 0 N° du local: A_0_12

SECTEUR: Affectation WC Handicapés
Charge utile du local (kg/m2): 200Charge utile du local (kN/m2): 2

Surface: 3.9 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans 

analyse préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond métallique Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 20°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 2.7 vol/h
GRILLES Reprise: plafond Humidité:

Genre: Soupape Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc: 1x

Distribution pression réduite: froide et chaude Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 1x /batterie thermostatique Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 12
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât A_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise A_1_01_Classe

NIVEAU : 1 N° du local: A_1_01

SECTEUR: Affectation Classe
Charge utile du local (kg/m2): 300Charge utile du local (kN/m2): 3

Surface: 69.4 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Plancher Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Plafond lisse blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 4 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: Non
Source lumineuse: Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: à l'entrée, minimum 2 zones Antennes Wifi: Non

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 4 triples Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade : HP : sonerie école + ordre évacuation

Autre: Déshérence : ?
Audio-visuel: Non

CHAUFFAGE Température amb.: 21°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 1.5 vol/h
GRILLES Pulsion: plafond / reprise: mur Humidité:

Genre: Grille Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide + chaude Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Oui /batterie thermostatique Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Lamelles ou toiles Marque:

Commande: Manuelle Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS Armoires fixes à déterminer

22.06.2016 1
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât A_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise A_1_02_Classe

NIVEAU : 1 N° du local: A_1_02

SECTEUR: Affectation Classe
Charge utile du local (kg/m2): 300Charge utile du local (kN/m2): 3

Surface: 79.2 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Plancher Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Plafond lisse blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 4 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: Non
Source lumineuse: Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: à l'entrée, minimum 2 zones Antennes Wifi: Non

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 4 triples Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade : HP : sonerie école + ordre évacuation

Autre: Déshérence : ?
Audio-visuel: Non

CHAUFFAGE Température amb.: 21°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 1.3 vol/h
GRILLES Pulsion: plafond / reprise: mur Humidité:

Genre: Grille Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide + chaude Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Oui /batterie thermostatique Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Lamelles ou toiles Marque:

Commande: Manuelle Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS Armoires fixes à déterminer

22.06.2016 2
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât A_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise A_1_03_Classe

NIVEAU : 1 N° du local: A_1_03

SECTEUR: Affectation Classe
Charge utile du local (kg/m2): 300Charge utile du local (kN/m2): 3

Surface: 79.2 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Plancher Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Plafond lisse blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 4 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: Non
Source lumineuse: Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: à l'entrée, minimum 2 zones Antennes Wifi: Non

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 4 triples Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade : HP : sonerie école + ordre évacuation

Autre: Déshérence : ?
Audio-visuel: Non

CHAUFFAGE Température amb.: 21°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 1.3 vol/h
GRILLES Pulsion: plafond / reprise: mur Humidité:

Genre: Grille Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide + chaude Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Oui /batterie thermostatique Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Lamelles ou toiles Marque:

Commande: Manuelle Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS Armoires fixes à déterminer

22.06.2016 3
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât A_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise A_1_04_Classe

NIVEAU : 1 N° du local: A_1_04

SECTEUR: Affectation Classe
Charge utile du local (kg/m2): 300Charge utile du local (kN/m2): 3

Surface: 69.4 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Plancher Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Plafond lisse blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 4 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: Non
Source lumineuse: Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: à l'entrée, minimum 2 zones Antennes Wifi: Non

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 4 triples Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade : HP : sonerie école + ordre évacuation

Autre: Déshérence : ?
Audio-visuel: Non

CHAUFFAGE Température amb.: 21°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 1.5 vol/h
GRILLES Pulsion: plafond / reprise: mur Humidité:

Genre: Grille Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide + chaude Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Oui /batterie thermostatique Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Lamelles ou toiles Marque:

Commande: Manuelle Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS Armoires fixes à déterminer

22.06.2016 4
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât A_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise A_1_05_Classe

NIVEAU : 1 N° du local: A_1_05

SECTEUR: Affectation Classe
Charge utile du local (kg/m2): 300Charge utile du local (kN/m2): 3

Surface: 79.2 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Plancher Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Plafond lisse blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 4 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: Non
Source lumineuse: Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: à l'entrée, minimum 2 zones Antennes Wifi: Non

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 4 triples Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade : HP : sonerie école + ordre évacuation

Autre: Déshérence : ?
Audio-visuel: Non

CHAUFFAGE Température amb.: 21°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 1.3 vol/h
GRILLES Pulsion: plafond / reprise: mur Humidité:

Genre: Grille Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide + chaude Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Oui /batterie thermostatique Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Lamelles ou toiles Marque:

Commande: Manuelle Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS Armoires fixes à déterminer

22.06.2016 5
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât A_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise A_1_06_Classe

NIVEAU : 1 N° du local: A_1_06

SECTEUR: Affectation Classe
Charge utile du local (kg/m2): 300Charge utile du local (kN/m2): 3

Surface: 79.2 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Plancher Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Plafond lisse blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 4 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: Non
Source lumineuse: Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: à l'entrée, minimum 2 zones Antennes Wifi: Non

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 4 triples Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade : HP : sonerie école + ordre évacuation

Autre: Déshérence : ?
Audio-visuel: Non

CHAUFFAGE Température amb.: 21°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 1.3 vol/h
GRILLES Pulsion: plafond / reprise: mur Humidité:

Genre: Grille Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide + chaude Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Oui /batterie thermostatique Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Lamelles ou toiles Marque:

Commande: Manuelle Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS Armoires fixes à déterminer

22.06.2016 6
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât A_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise A_1_07_Vestiaire

NIVEAU : 1 N° du local: A_1_07

SECTEUR: Affectation Vestiaire et distribution
Charge utile du local (kg/m2): 400Charge utile du local (kN/m2): 4

Surface: 147.9 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Revêtement coulé coloré Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Béton Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond perforé blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: oui Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 3x 1 prise Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 21°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 7
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât A_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise A_1_08_WC Femmes

NIVEAU : 1 N° du local: A_1_08

SECTEUR: Affectation WC Femmes
Charge utile du local (kg/m2): 200Charge utile du local (kN/m2): 2

Surface: 12.3 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond métallique Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 20°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 3.5 vol/h
GRILLES Reprise: plafond Humidité:

Genre: Soupape Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc: 4x

Distribution pression réduite: froide + chaude Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 3x /batterie thermostatique Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 8
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât A_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise A_1_09_WC Handicapés

NIVEAU : 1 N° du local: A_1_09

SECTEUR: Affectation WC Handicapés
Charge utile du local (kg/m2): 200Charge utile du local (kN/m2): 2

Surface: 3.9 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond métallique Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 20°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 2.7 vol/h
GRILLES Reprise: plafond Humidité:

Genre: Soupape Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide + chaude Appareils standards wc handicapé: 1x
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 1x /batterie thermostatique Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 9
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât A_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise A_1_10_WC Hommes

NIVEAU : 1 N° du local: A_1_10

SECTEUR: Affectation WC Hommes
Charge utile du local (kg/m2): 200Charge utile du local (kN/m2): 2

Surface: 10.3 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond métallique Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 20°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 3.1 vol/h
GRILLES Reprise: plafond Humidité:

Genre: Soupape Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc: 2x

Distribution pression réduite: froide + chaude Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir: 2x

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 2x /batterie thermostatique Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 10
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât A_niveau -1.xls Collège de Vigner à St-Blaise A_-1_01_Matériel

NIVEAU : -1 N° du local: A_-1_01

SECTEUR: Affectation Matériel
Charge utile du local (kg/m2): 1000Charge utile du local (kN/m2): 10

Surface: 69.8 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: oui 1x3

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: oui Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: 1 Antennes Wifi: non

Variation: non Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: non Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 4 Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie : oui
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel: non

CHAUFFAGE Température amb.: 18°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 0.6 vol/h
GRILLES Reprise: plafond Humidité:

Genre: Grille Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 1
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât A_niveau -1.xls Collège de Vigner à St-Blaise A_-1_02_Local technique

NIVEAU : -1 N° du local: A_-1_02

SECTEUR: Affectation Local technique
Charge utile du local (kg/m2): 500Charge utile du local (kN/m2): 5

Surface: 29 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Béton Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 2
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât A_niveau -1.xls Collège de Vigner à St-Blaise A_-1_03_SAS

NIVEAU : -1 N° du local: A_-1_03

SECTEUR: Affectation SAS
Charge utile du local (kg/m2): 400Charge utile du local (kN/m2): 4

Surface: 21.1 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Béton Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond métallique Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 3
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât A_niveau -1.xls Collège de Vigner à St-Blaise A_-1_04_Distribution

NIVEAU : -1 N° du local: A_-1_04

SECTEUR: Affectation Distribution
Charge utile du local (kg/m2): 400Charge utile du local (kN/m2): 4

Surface: 31.1 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Revêtement coulé coloré Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Béton Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond perforé blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 18°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 0.6 vol/h
GRILLES Reprise: plafond Humidité:

Genre: Grille Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 4
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât A_niveau -1.xls Collège de Vigner à St-Blaise A_-1_05_Local technique

NIVEAU : -1 N° du local: A_-1_05

SECTEUR: Affectation Local technique
Charge utile du local (kg/m2): 200Charge utile du local (kN/m2): 2

Surface: 20.1 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Béton Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: oui Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: oui Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement eau adoucie Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol 1x grille de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: introduction d'eau, prod ECS App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 5
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât B_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise B_0_01_Salle polyvalente

NIVEAU : 0 N° du local: B_0_01

SECTEUR: Affectation Salle polyvalente
500Charge utile du local (kN/m2): 5

Surface: 69.4 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Plancher Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Plafond lisse blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 1x3 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: Non
Source lumineuse: Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: 1 zones Antennes Wifi: Non

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 2 triples Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade : HP : sonerie école + ordre évacuation

Autre: Déshérence : ?
Audio-visuel: Non

CHAUFFAGE Température amb.: 21°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 1.5 vol/h
GRILLES Pulsion: plafond / reprise: mur Humidité:

Genre: Grille Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Oui / eau froide Appareils de cuisine: Oui

STORES
Genre: Lamelles ou toiles Marque:

Commande: Manuelle Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS Armoires fixes à déterminer

22.06.2016 1
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât B_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise B_0_02_Préau couvert

NIVEAU : 0 N° du local: B_0_02

SECTEUR: Affectation Préau couvert
500Charge utile du local (kN/m2): 5

Surface: 225.1 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Dalle extérieure Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Vitrage Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Crépis lisse blanc extérieur sur isolation Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Oui Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 1x prise 380V 16 amp Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie : HP : sonerie école + ordre évacuation
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 21°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 1.5 vol/h
GRILLES Pulsion: plafond / reprise: mur Humidité:

Genre: Grille Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: 1 x robinet extérieur Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 2
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât B_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise B_0_03_Salle des maîtres

NIVEAU : 0 N° du local: B_0_03

SECTEUR: Affectation Salle des maîtres
300Charge utile du local (kN/m2): 3

Surface: 69.8 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Plancher Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Plafond lisse blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 8 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: IP
Source lumineuse: Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: 1 zones Antennes Wifi: Oui

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 8 triples Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade : HP : sonerie école + ordre évacuation

Autre: Déshérence : ?
Audio-visuel: Non

CHAUFFAGE Température amb.: 21°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 1.5 vol/h
GRILLES Pulsion: plafond / reprise: mur Humidité:

Genre: Grille Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: Cuisine? Lave-vaisselle? App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Oui / eau chaude et froide Appareils de cuisine: Oui

STORES
Genre: Lamelles ou toiles Marque:

Commande: Manuelle Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS Armoires fixes à déterminer

22.06.2016 3
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât B_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise B_0_04_Direction

NIVEAU : 0 N° du local: B_0_04

SECTEUR: Affectation Direction
200Charge utile du local (kN/m2): 2

Surface: 35.7 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Plancher Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Plafond lisse blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 1x3

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: oui Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi: oui

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 3 triples Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 21°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 1.3 vol/h
GRILLES Pulsion: plafond / reprise: mur Humidité:

Genre: Grille Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 4
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât B_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise B_0_05_SSE

NIVEAU : 0 N° du local: B_0_05

SECTEUR: Affectation SSE
200Charge utile du local (kN/m2): 2

Surface: 35.7 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Plancher Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Plafond lisse blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 1x3

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: oui Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi: oui

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 3 triples Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 21°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 1.3 vol/h
GRILLES Pulsion: plafond / reprise: mur Humidité:

Genre: Grille Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 5
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât B_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise B_0_06_Bibliothèque

NIVEAU : 0 N° du local: B_0_06

SECTEUR: Affectation Biblio. et médiathèque
1000Charge utile du local (kN/m2): 10

Surface: 147.4 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Plancher Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Plafond lisse blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 2x4

Niveau d'éclairement: 2 zones Téléphone:
Source lumineuse: oui Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi: oui

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 4 triples Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie : HP : sonerie école + ordre évacuation
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 21°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 2.2 vol/h
GRILLES Pulsion: plafond / reprise: mur Humidité:

Genre: Grille Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 6
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât B_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise B_0_07_Hall d'entrée

NIVEAU : 0 N° du local: B_0_07

SECTEUR: Affectation Hall d'entrée
500Charge utile du local (kN/m2): 5

Surface: 194.6 m3 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Revêtement coulé coloré Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Béton Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond perforé blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: oui Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 3x 1 prise Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie : HP : sonerie école + ordre évacuation
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 7
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât B_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise B_0_08_SAS

NIVEAU : 0 N° du local: B_0_08

SECTEUR: Affectation SAS
400Charge utile du local (kN/m2): 4

Surface: 18.1 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Revêtement coulé coloré Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Béton Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond perforé blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 8
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât B_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise B_0_09_WC Handicapés

NIVEAU : 0 N° du local: B_0_09

SECTEUR: Affectation WC Handicapés
200Charge utile du local (kN/m2): 2

Surface: 3.9 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond métallique Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 20°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 2.7 vol/h
GRILLES Reprise: plafond Humidité:

Genre: Soupape Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide Appareils standards wc handicapé: 1x
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 1x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 9
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât B_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise B_0_10_WC 

NIVEAU : 0 N° du local: B_0_10

SECTEUR: Affectation WC
200Charge utile du local (kN/m2): 2

Surface: 2.7 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond métallique Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 20°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 4.0 vol/h
GRILLES Reprise: plafond Humidité:

Genre: Soupape Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide Appareils standards wc handicapé: 1x
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 1x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 10
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât B_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise B_0_11_WC

NIVEAU : 0 N° du local: B_0_11

SECTEUR: Affectation WC
200Charge utile du local (kN/m2): 2

Surface: 2.7 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans 

analyse préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond métallique Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 20°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 4.0 vol/h
GRILLES Reprise: plafond Humidité:

Genre: Soupape Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide Appareils standards wc handicapé: 1x
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 1x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  
DIVERS

22.06.2016 11
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât B_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise B_0_12_Local électrique

NIVEAU : 0 N° du local: B_0_12

SECTEUR: Affectation Local électrique
200Charge utile du local (kN/m2): 2

Surface: 5.7 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans 

analyse préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Béton Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond métallique Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 18°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 3.5 vol/h
GRILLES Reprise: plafond Humidité:

Genre: Soupape Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  
DIVERS

22.06.2016 12
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât B_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise B_0_13_Local nettoyage

NIVEAU : 0 N° du local: B_0_13

SECTEUR: Affectation Local nettoyage
200Charge utile du local (kN/m2): 2

Surface: 9.9 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans 

analyse préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond métallique Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: oui Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 1 prise triple Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 18°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 2.0 vol/h
GRILLES Reprise: plafond Humidité:

Genre: Soupape Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide et chaude Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: 1x App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  
DIVERS

22.06.2016 13
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât B_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise B_1_01_Classe

NIVEAU : 1 N° du local: B_1_01

SECTEUR: Idem classe type cycle 2 Affectation Classe
Charge utile du local (kg/m2): 300Charge utile du local (kN/m2): 3

Surface: 69.4 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Plancher Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Plafond lisse blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 4 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: Non
Source lumineuse: Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: à l'entrée, minimum 2 zones Antennes Wifi: Non

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 4 triples Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade : HP : sonerie école + ordre évacuation

Autre: Déshérence : ?
Audio-visuel: Oui (beamer)

CHAUFFAGE Température amb.: 21°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 1.5 vol/h
GRILLES Pulsion: plafond / reprise: mur Humidité:

Genre: Grille Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Oui / eau froide uniquement Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS Armoires fixes à déterminer

22.06.2016 1
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât B_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise B_1_02_Classe

NIVEAU : 1 N° du local: B_1_02

SECTEUR: Idem classe type cycle 2 Affectation Classe
Charge utile du local (kg/m2): 300Charge utile du local (kN/m2): 3

Surface: 73.1 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Plancher Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Plafond lisse blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 4 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: Non
Source lumineuse: Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: à l'entrée, minimum 2 zones Antennes Wifi: Non

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 4 triples Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade : HP : sonerie école + ordre évacuation

Autre: Déshérence : ?
Audio-visuel: Oui (beamer)

CHAUFFAGE Température amb.: 21°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 1.5 vol/h
GRILLES Pulsion: plafond / reprise: mur Humidité:

Genre: Grille Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Oui / eau froide uniquement Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS Armoires fixes à déterminer

22.06.2016 2
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât B_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise B_1_03_Classe

NIVEAU : 1 N° du local: B_1_03

SECTEUR: Idem classe type cycle 2 Affectation Classe
Charge utile du local (kg/m2): 300Charge utile du local (kN/m2): 3

Surface: 72.7 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Plancher Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Plafond lisse blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 4 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: Non
Source lumineuse: Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: à l'entrée, minimum 2 zones Antennes Wifi: Non

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 4 triples Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade : HP : sonerie école + ordre évacuation

Autre: Déshérence : ?
Audio-visuel: Oui (beamer)

CHAUFFAGE Température amb.: 21°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 1.5 vol/h
GRILLES Pulsion: plafond / reprise: mur Humidité:

Genre: Grille Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Oui / eau froide uniquement Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS Armoires fixes à déterminer

22.06.2016 3
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât B_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise B_1_04_Classe

NIVEAU : 1 N° du local: B_1_04

SECTEUR: Idem classe type cycle 2 Affectation Classe
Charge utile du local (kg/m2): 300Charge utile du local (kN/m2): 3

Surface: 73.1 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Plancher Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Plafond lisse blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 4 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: Non
Source lumineuse: Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: à l'entrée, minimum 2 zones Antennes Wifi: Non

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 4 triples Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade : HP : sonerie école + ordre évacuation

Autre: Déshérence : ?
Audio-visuel: Oui (beamer)

CHAUFFAGE Température amb.: 21°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 1.4 vol/h
GRILLES Pulsion: plafond / reprise: mur Humidité:

Genre: Grille Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Oui / eau froide uniquement Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS Armoires fixes à déterminer

22.06.2016 4
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât B_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise B_1_05_Classe

NIVEAU : 1 N° du local: B_1_05

SECTEUR: Idem classe type cycle 2 Affectation Classe
Charge utile du local (kg/m2): 300Charge utile du local (kN/m2): 3

Surface: 69.4 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Plancher Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Plafond lisse blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 4 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: Non
Source lumineuse: Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: à l'entrée, minimum 2 zones Antennes Wifi: Non

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 4 triples Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade : HP : sonerie école + ordre évacuation

Autre: Déshérence : ?
Audio-visuel: Oui (beamer)

CHAUFFAGE Température amb.: 21°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 1.5 vol/h
GRILLES Pulsion: plafond / reprise: mur Humidité:

Genre: Grille Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Oui / eau froide uniquement Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS Armoires fixes à déterminer

22.06.2016 5
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât B_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise B_1_06_Dégagement

NIVEAU : 1 N° du local: B_1_06

SECTEUR: Affectation Dégagement
Charge utile du local (kg/m2): 300Charge utile du local (kN/m2): 3

Surface: 72.6 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Plancher Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Plafond lisse blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 1x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 6
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât B_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise B_1_07_Dégagement

NIVEAU : 1 N° du local: B_1_07

SECTEUR: Affectation Dégagement
Charge utile du local (kg/m2): 300Charge utile du local (kN/m2): 3

Surface: 73.1 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Plancher Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Plafond lisse blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 1x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 7
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât B_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise B_1_08_Classe

NIVEAU : 1 N° du local: B_1_08

SECTEUR: Affectation Classe
Charge utile du local (kg/m2): 300Charge utile du local (kN/m2): 3

Surface: 73.1 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Plancher Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Plafond lisse blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 4 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: Non
Source lumineuse: Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: à l'entrée, minimum 2 zones Antennes Wifi: Non

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 4 triples Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade : HP : sonerie école + ordre évacuation

Autre: Déshérence : ?
Audio-visuel: Oui (beamer)

CHAUFFAGE Température amb.: 21°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 1.4 vol/h
GRILLES Pulsion: plafond / reprise: mur Humidité:

Genre: Grille Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Oui / eau froide uniquement Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS Armoires fixes à déterminer

22.06.2016 8
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât B_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise B_1_09_Vestiaire

NIVEAU : 1 N° du local: B_1_09

SECTEUR: Affectation Vestiaire
Charge utile du local (kg/m2): 500Charge utile du local (kN/m2): 5

Surface: 201.4 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Revêtement coulé coloré Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Béton Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond perforé blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: oui Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 3x 1 prise Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie : HP : sonerie école + ordre évacuation
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 21°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 9
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât B_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise B_1_10_WC Hommes

NIVEAU : 1 N° du local: B_1_10

SECTEUR: Affectation WC Hommes
Charge utile du local (kg/m2): 200Charge utile du local (kN/m2): 2

Surface: 10.4 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond métallique Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 20°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 3.1 vol/h
GRILLES Reprise: plafond Humidité:

Genre: Soupape Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc: 2x

Distribution pression réduite: froide Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir: 2x

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 2x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 10
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât B_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise B_1_11_WC Handicapés

NIVEAU : 1 N° du local: B_1_11

SECTEUR: Affectation WC Handicapés
Charge utile du local (kg/m2): 200Charge utile du local (kN/m2): 2

Surface: 3.9 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond métallique Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 20°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 2.7 vol/h
GRILLES Reprise: plafond Humidité:

Genre: Soupape Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide Appareils standards wc handicapé: 1x
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 1x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 11
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât B_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise B_1_12_WC Femmes

NIVEAU : 1 N° du local: B_1_12

SECTEUR: Affectation WC Femmes
Charge utile du local (kg/m2): 200Charge utile du local (kN/m2): 2

Surface: 12.3 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond métallique Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 20°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 3.5 vol/h
GRILLES Reprise: plafond Humidité:

Genre: Soupape Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc: 4x

Distribution pression réduite: froide Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 3x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 12
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât B_niveau -1.xls Collège de Vigner à St-Blaise B_-1_01_Vestiaire femmes

NIVEAU : -1 N° du local: B_-1_01

SECTEUR: Affectation Vestiaire femmes
Charge utile du local (kg/m2): 300Charge utile du local (kN/m2): 3

Surface: 39.6 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond métallique Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 21°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 3.4 vol/h
GRILLES Pulsion: plafond / reprise: plafond Humidité:

Genre: Grille Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide adoucie et chaude Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol 1x grille de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité: 5x

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 1
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât B_niveau -1.xls Collège de Vigner à St-Blaise B_-1_02_Vestiaire hommes

NIVEAU : -1 N° du local: B_-1_02

SECTEUR: Affectation Vestiaire hommes
Charge utile du local (kg/m2): 300Charge utile du local (kN/m2): 3

Surface: 44.5 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond métallique Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 21°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 3.4 vol/h
GRILLES Pulsion: plafond / reprise: plafond Humidité:

Genre: Grille Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide adoucie et chaude Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol 1x grille de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité: 6x

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 2
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât B_niveau -1.xls Collège de Vigner à St-Blaise B_-1_03_SAS

NIVEAU : -1 N° du local: B_-1_03

SECTEUR: Affectation SAS
Charge utile du local (kg/m2): 300Charge utile du local (kN/m2): 3

Surface: 4.7 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Béton Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond métallique Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 3
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât B_niveau -1.xls Collège de Vigner à St-Blaise B_-1_04_Local technique

NIVEAU : -1 N° du local: B_-1_04

SECTEUR: Affectation Local technique
Charge utile du local (kg/m2): 200Charge utile du local (kN/m2): 2

Surface: 16.6 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Béton Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond métallique Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 4
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât B_niveau -1.xls Collège de Vigner à St-Blaise B_-1_05_Distribution

NIVEAU : -1 N° du local: B_-1_05

SECTEUR: Affectation Distribution
Charge utile du local (kg/m2): 500Charge utile du local (kN/m2): 5

Surface: . H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Béton Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond métallique Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 5
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât B_niveau -1.xls Collège de Vigner à St-Blaise B_-1_06_Hall d'entrée

NIVEAU : -1 N° du local: B_-1_06

SECTEUR: Affectation Hall d'entrée
Charge utile du local (kg/m2): 500Charge utile du local (kN/m2): 5

Surface: 57.5 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Revêtement coulé coloré Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Béton Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond perforé blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 6
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât B_niveau -1.xls Collège de Vigner à St-Blaise B_-1_07_Salle de gym

NIVEAU : -1 N° du local: B_-1_07

SECTEUR: Affectation Salle de gym
Charge utile du local (kg/m2): 500Charge utile du local (kN/m2): 5

Surface: 39.7 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Dalle extérieure Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Vitrage Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond perforé blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 7
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât B_niveau -1.xls Collège de Vigner à St-Blaise B_-1_08_Distribution

NIVEAU : -1 N° du local: B_-1_08

SECTEUR: Affectation Distribution
Charge utile du local (kg/m2): 400Charge utile du local (kN/m2): 4

Surface: 41.8 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Revêtement coulé coloré Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Béton Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond perforé blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 8
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât B_niveau -2.xls Collège de Vigner à St-Blaise B_-2_01_Local technique

NIVEAU : -2 N° du local: B_-2_01

SECTEUR: Affectation Local technique
Charge utile du local (kg/m2): 500Charge utile du local (kN/m2): 5

Surface: 40.3 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Béton Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond métallique Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: oui Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: oui Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement installation duplex Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol 1x grille de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: introduction d'eau App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 1
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât B_niveau -2.xls Collège de Vigner à St-Blaise B_-2_02_Vestiaire maîtres

NIVEAU : -2 N° du local: B_-2_02

SECTEUR: Affectation Vestiaire maîtres
Charge utile du local (kg/m2): 200Charge utile du local (kN/m2): 2

Surface: 22.2 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond métallique Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 21°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 2.3 vol/h
GRILLES Pulsion: plafond / reprise: plafond Humidité:

Genre: Grille Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc: 1x

Distribution pression réduite: froide et chaude Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol 2x grilles de sol Appareils standards douche: 2x
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 1x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 2
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât B_niveau -2.xls Collège de Vigner à St-Blaise B_-2_03_Salle de gym

NIVEAU : -2 N° du local: B_-2_03

SECTEUR: Affectation Salle de gym
Charge utile du local (kg/m2): 500Charge utile du local (kN/m2): 5

Surface: 423 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Revêtement salle de sport Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Béton Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond à définir Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 18°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 0.7 vol/h
GRILLES Pulsion: plafond / reprise: mur Humidité:

Genre: Grille Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 3
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât B_niveau -2.xls Collège de Vigner à St-Blaise B_-2_04_Matériel

NIVEAU : -2 N° du local: B_-2_04

SECTEUR: Affectation Matériel
Charge utile du local (kg/m2): 500Charge utile du local (kN/m2): 5

Surface: 84.8 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Revêtement engins Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Béton Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond métallique Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 18°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 1.6 vol/h
GRILLES Reprise: plafond Humidité:

Genre: Grille Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 4
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât B_niveau -2.xls Collège de Vigner à St-Blaise B_-2_05_WC Handicapés

NIVEAU : -2 N° du local: B_-2_05

SECTEUR: Affectation WC Handicapés
Charge utile du local (kg/m2): 200Charge utile du local (kN/m2): 2

Surface: 3.9 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond métallique Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 20°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 2.7 vol/h
GRILLES Reprise: plafond Humidité:

Genre: Soupape Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide Appareils standards wc handicapé: 1x
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 1x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 5
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât B_niveau -2.xls Collège de Vigner à St-Blaise B_-2_06_WC

NIVEAU : -2 N° du local: B_-2_06

SECTEUR: Affectation WC
Charge utile du local (kg/m2): 200Charge utile du local (kN/m2): 2

Surface: 2.7 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond métallique Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 20°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 4.0 vol/h
GRILLES Reprise: plafond Humidité:

Genre: Soupape Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide Appareils standards wc handicapé: 1x
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 1x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 6
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât B_niveau -2.xls Collège de Vigner à St-Blaise B_-2_07_WC

NIVEAU : -2 N° du local: B_-2_07

SECTEUR: Affectation WC
Charge utile du local (kg/m2): 200Charge utile du local (kN/m2): 2

Surface: 2.7 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond métallique Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 20°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 4.0 vol/h
GRILLES Reprise: plafond Humidité:

Genre: Soupape Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide Appareils standards wc handicapé: 1x
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 1x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 7
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât B_niveau -2.xls Collège de Vigner à St-Blaise B_-2_08_Distribution

NIVEAU : -2 N° du local: B_-2_08

SECTEUR: Affectation Distribution
Charge utile du local (kg/m2): 400Charge utile du local (kN/m2): 4

Surface: 47.5 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Revêtement coulé coloré Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Béton Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond perforé blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 8
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât B_niveau -2.xls Collège de Vigner à St-Blaise B_-2_09_Local technique

NIVEAU : -2 N° du local: B_-2_09

SECTEUR: Affectation Local technique
Charge utile du local (kg/m2): 500Charge utile du local (kN/m2): 5

Surface: 54.5 m2 H. brut totale:

Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Béton Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond métallique Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES

Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte
Poignée type int.: Teinte
Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:
Divers:  

DIVERS

22.06.2016 9
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât C_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise C_0_01_Atelier bois-carton-méta

NIVEAU : 0 N° du local: C_0_01

SECTEUR: Affectation Atelier bois/carton/métal

Charge utile du local (kg/m2): 500Charge utile du local (kN/m2): 5
Surface: 79 m2 H. brut totale:

Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Plancher Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Plafond lisse blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 4 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: Non
Source lumineuse: Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: à l'entrée, minimum 2 zones Antennes Wifi: Non

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 4x 380V 16amp + 6 prise triples 220V Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade : HP : sonerie école + ordre évacuation

Autre: Déshérence : ?
Audio-visuel: Non

CHAUFFAGE Température amb.: 21°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 1.3 vol/h
GRILLES Pulsion: plafond Humidité:

Genre: Grille Marque:
Modèle: Teinte:

Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide et chaude Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 4x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Lamelles ou toiles Marque:

Commande: Manuelle Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS Armoires fixes à déterminer
Hotte d'évacuation pour soudure, sablage, peinture

22.06.2016

Visa:

............................................................



385 Fiche locaux_Bât C_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise C_0_02_Matériel

NIVEAU : 0 N° du local: C_0_02

SECTEUR: Affectation Matériel

Charge utile du local (kg/m2): 500Charge utile du local (kN/m2): 5
Surface: 43.5 m2 H. brut totale:

Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Plancher Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Plafond lisse blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: oui Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 3x 380V 16amp + 3 prise triples 220V Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 21°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 4.4 vol/h
GRILLES Reprise: plafond Humidité:

Genre: Grille Marque:
Modèle: Teinte:

Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  
DIVERS Compresseur avec prises de raccordement ds salles C_0_01 et 03

22.06.2016

Visa:

............................................................



385 Fiche locaux_Bât C_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise C_0_03_Activité carton et bois

NIVEAU : 0 N° du local: C_0_03
SECTEUR: Affectation Activité carton et bois

Charge utile du local (kg/m2): 500Charge utile du local (kN/m2): 5
Surface: 79 m2 H. brut totale:

Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Plancher Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Plafond lisse blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 4 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: Non
Source lumineuse: Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: à l'entrée, minimum 2 zones Antennes Wifi: Non

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 2x 380V 16amp + 6 prise triples 220V Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade : HP : sonerie école + ordre évacuation

Autre: Déshérence : ?
Audio-visuel: Non

CHAUFFAGE Température amb.: 21°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 1.3 vol/h
GRILLES Pulsion: plafond Humidité:

Genre: Grille Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide et chaude Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 4x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Lamelles ou toiles Marque:

Commande: Manuelle Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  
DIVERS Armoires fixes à déterminer Compresseur (idéalement ds local technique) et 2 prises de raccordement

22.06.2016

Visa:

............................................................



385 Fiche locaux_Bât C_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise C_0_04_Informatique

NIVEAU : 0 N° du local: C_0_04

SECTEUR: Affectation Informatique

Charge utile du local (kg/m2): 300Charge utile du local (kN/m2): 3
Surface: 69.4 m2 H. brut totale:

Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Plancher Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Plafond lisse blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 27 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: Non
Source lumineuse: Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: à l'entrée, minimum 2 zones Antennes Wifi: Non

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 27 prises triples Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade : HP : sonerie école + ordre évacuation

Autre: Déshérence : ?
Audio-visuel: Oui

CHAUFFAGE Température amb.: 21°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 1.5 vol/h
GRILLES Pulsion: plafond / Reprise: mur Humidité:

Genre: Grille Marque:
Modèle: Teinte:

Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide et chaude Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 1x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Lamelles ou toiles Marque:

Commande: Manuelle Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS Armoires fixes à déterminer

22.06.2016

Visa:

............................................................



385 Fiche locaux_Bât C_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise C_0_05_Préau couvert

NIVEAU : 0 N° du local: C_0_05

SECTEUR: Affectation Préau couvert

Charge utile du local (kg/m2): 500Charge utile du local (kN/m2): 5
Surface: 206.5 m2 H. brut totale:

Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Dalle extérieure Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Vitrage Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Crépis lisse extérieur sur isolation Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Oui Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 1x prise 380V 16 amp Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie : HP : sonerie école + ordre évacuation
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:

Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: 1 x robinet extérieur Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016

Visa:

............................................................



385 Fiche locaux_Bât C_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise C_0_06_Atelier textile

NIVEAU : 0 N° du local: C_0_06

SECTEUR: Affectation Atelier textile

Charge utile du local (kg/m2): 300Charge utile du local (kN/m2): 3
Surface: 69.4 m2 H. brut totale:

Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Plancher Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Plafond lisse blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 4 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: Non
Source lumineuse: Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: à l'entrée, minimum 2 zones Antennes Wifi: Non

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises:  16 prise triples 220V Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade : HP : sonerie école + ordre évacuation

Autre: Déshérence : ?
Audio-visuel: Non

CHAUFFAGE Température amb.: 21°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 1.5 vol/h
GRILLES Pulsion: plafond / Reprise: mur Humidité:

Genre: Grille Marque:
Modèle: Teinte:

Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide et chaude Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 1x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Lamelles ou toiles Marque:

Commande: Manuelle Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS Armoires fixes à déterminer

22.06.2016

Visa:

............................................................



385 Fiche locaux_Bât C_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise C_0_07_Hall d'entrée

NIVEAU : 0 N° du local: C_0_07

SECTEUR: Affectation Hall d'entrée

Charge utile du local (kg/m2): 500Charge utile du local (kN/m2): 5
Surface: 181.1 m2 H. brut totale:

Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Revêtement coulé coloré Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Béton Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond perforé blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: oui Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 3x 1 prise Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie : HP : sonerie école + ordre évacuation
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:

Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016

Visa:

............................................................



385 Fiche locaux_Bât C_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise C_0_08_SAS

NIVEAU : 0 N° du local: C_0_08

SECTEUR: Affectation SAS

Charge utile du local (kg/m2): 400Charge utile du local (kN/m2): 4
Surface: 18.1 m2 H. brut totale:

Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Revêtement coulé coloré Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Béton Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond perforé blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:

Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016

Visa:

............................................................



385 Fiche locaux_Bât C_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise C_0_09_WC Handicapés

NIVEAU : 0 N° du local: C_0_09

SECTEUR: Affectation WC Handicapés

Charge utile du local (kg/m2): 200Charge utile du local (kN/m2): 2
Surface: 3.9 m2 H. brut totale:

Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond métallique Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 20°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 2.7 vol/h
GRILLES Reprise: plafond Humidité:

Genre: Soupape Marque:
Modèle: Teinte:

Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide et chaude Appareils standards wc handicapé: 1x
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 1x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016

Visa:

............................................................



385 Fiche locaux_Bât C_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise C_0_10_WC 

NIVEAU : 0 N° du local: C_0_10

SECTEUR: Affectation WC

Charge utile du local (kg/m2): 200Charge utile du local (kN/m2): 2
Surface: 2.7 m2 H. brut totale:

Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond métallique Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 20°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 4.0 vol/h
GRILLES Reprise: plafond Humidité:

Genre: Soupape Marque:
Modèle: Teinte:

Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide et chaude Appareils standards wc handicapé: 1x
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 1x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016

Visa:

............................................................



385 Fiche locaux_Bât C_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise C_0_11_WC

NIVEAU : 0 N° du local: C_0_11

SECTEUR: Affectation WC

Charge utile du local (kg/m2): 300Charge utile du local (kN/m2): 3
Surface: 2.7 m2 H. brut totale:

Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond métallique Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 20°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 4.0 vol/h
GRILLES Reprise: plafond Humidité:

Genre: Soupape Marque:
Modèle: Teinte:

Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide et chaude Appareils standards wc handicapé: 1x
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 1x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016

Visa:

............................................................



385 Fiche locaux_Bât C_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise C_0_12_Local nettoyage

NIVEAU : 0 N° du local: C_0_12

SECTEUR: Affectation Local nettoyage

Charge utile du local (kg/m2): 200Charge utile du local (kN/m2): 2
Surface: 9.9 m2 H. brut totale:

Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond métallique Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: oui Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 1 prise triple Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 18°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 2.0 vol/h
GRILLES Reprise: plafond Humidité:

Genre: Soupape Marque:
Modèle: Teinte:

Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide et chaude Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: 1x App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016

Visa:

............................................................



385 Fiche locaux_Bât C_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise C_0_13_Locale électrique

NIVEAU : 0 N° du local: C_0_13

SECTEUR: Affectation Local électrique

Charge utile du local (kg/m2): 200Charge utile du local (kN/m2): 2
Surface: 5.6 m2 H. brut totale:

Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Béton Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond métallique Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 18°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 3.6 vol/h
GRILLES Reprise: plafond Humidité:

Genre: Soupape Marque:
Modèle: Teinte:

Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016

Visa:

............................................................



385 Fiche locaux_Bât C_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise C_1_01_Education visiuelle

NIVEAU : 1 N° du local: C_1_01

SECTEUR: Affectation Education visuelle
Charge utile du local (kg/m2): 300Charge utile du local (kN/m2): 3

Surface: 79 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Plancher Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Plafond lisse blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 27 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: Non
Source lumineuse: Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: à l'entrée, minimum 2 zones Antennes Wifi: Non

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 27 prises triples Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade : HP : sonerie école + ordre évacuation

Autre: Déshérence : ?
Audio-visuel: Oui

CHAUFFAGE Température amb.: 21°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 1.3 vol/h
GRILLES Pulsion: plafond Humidité:

Genre: Grille Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide et chaude Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 4x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Lamelles ou toiles Marque:

Commande: Manuelle Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS Armoires fixes à déterminer

22.06.2016 1
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât C_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise C_1_02_Matériel

NIVEAU : 1 N° du local: C_1_02

SECTEUR: Affectation Matériel
Charge utile du local (kg/m2): 500Charge utile du local (kN/m2): 5

Surface: 43.5 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Plancher Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Plafond lisse blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 2 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: oui Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 3 prises triples Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 21°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 4.2 vol/h
GRILLES Reprise: plafond Humidité:

Genre: Grille Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 2
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât C_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise C_1_03_Education visuelle

NIVEAU : 1 N° du local: C_1_03

SECTEUR: Affectation Education visuelle
Charge utile du local (kg/m2): 300Charge utile du local (kN/m2): 3

Surface: 79 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Plancher Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Plafond lisse blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 27 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: Non
Source lumineuse: Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: à l'entrée, minimum 2 zones Antennes Wifi: Non

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 27 prises triples Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade : HP : sonerie école + ordre évacuation

Autre: Déshérence : ?
Audio-visuel: Oui

CHAUFFAGE Température amb.: 21°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 1.3 vol/h
GRILLES Pulsion: plafond Humidité:

Genre: Grille Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide et chaude Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 4x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Lamelles ou toiles Marque:

Commande: Manuelle Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS Armoires fixes à déterminer

22.06.2016 3
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât C_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise C_1_04_Education musicale

NIVEAU : 1 N° du local: C_1_04

SECTEUR: Affectation Education musicale
Charge utile du local (kg/m2): 300Charge utile du local (kN/m2): 3

Surface: 69.4 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Plancher Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Plafond lisse blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 4 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: Non
Source lumineuse: Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: à l'entrée, minimum 2 zones Antennes Wifi: Non

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 4 triples Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade : HP : sonerie école + ordre évacuation

Autre: Déshérence : ?
Audio-visuel: Oui

CHAUFFAGE Température amb.: Non
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide et chaude Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 1x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS Armoires fixes à déterminer

22.06.2016 4
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât C_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise C_1_05_Biol-physique-chimie

NIVEAU : 1 N° du local: C_1_05

SECTEUR: Affectation Biol/physique/chimie
Charge utile du local (kg/m2): 300Charge utile du local (kN/m2): 3

Surface: 79 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Plancher Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Plafond lisse blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 5 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: Non
Source lumineuse: Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: à l'entrée, minimum 2 zones Antennes Wifi: Non

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 12 triples Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade : HP : sonerie école + ordre évacuation

Autre: Déshérence : ?
Audio-visuel: Oui

CHAUFFAGE Température amb.: 21°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 1.3 vol/h
GRILLES Pulsion: plafond Humidité:

Genre: Grille Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE Gaz naturel, air comprimé:
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide et chaude Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 1x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Lamelles ou toiles Marque:

Commande: Manuelle Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS Armoires fixes à déterminer
Eviers résistants aux acides

22.06.2016 5
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât C_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise C_1_06_Matériel

NIVEAU : 1 N° du local: C_1_06

SECTEUR: Affectation Matériel
Charge utile du local (kg/m2): 500Charge utile du local (kN/m2): 5

Surface: 43.5 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Plancher Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Plafond lisse blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 2 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: Non
Source lumineuse: oui Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: Antennes Wifi: Non

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 3 triples Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel: Oui

CHAUFFAGE Température amb.: 21°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 4.2 vol/h
GRILLES Reprise: plafond Humidité:

Genre: Grille Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Lamelles ou toiles Marque:

Commande: Manuelle Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS Armoires fixes à déterminer
Eviers résistants aux acides

22.06.2016 6
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât C_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise C_1_07_Biol-physique-chimie

NIVEAU : 1 N° du local: C_1_07

SECTEUR: Affectation Biol/physique/chimie
Charge utile du local (kg/m2): 300Charge utile du local (kN/m2): 3

Surface: 79 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Plancher Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Plafond lisse blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 5 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: Non
Source lumineuse: Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: à l'entrée, minimum 2 zones Antennes Wifi: Non

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 12 triples Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade : HP : sonerie école + ordre évacuation

Autre: Déshérence : ?
Audio-visuel: Oui

CHAUFFAGE Température amb.: 21°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 1.3 vol/h
GRILLES Pulsion: plafond Humidité:

Genre: Grille Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE Gaz naturel, air comprimé:
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide et chaude Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 1x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Lamelles ou toiles Marque:

Commande: Manuelle Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS Armoires fixes à déterminer
Eviers résistants aux acides

22.06.2016 7
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât C_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise C_1_08_Histoire-Géographie

NIVEAU : 1 N° du local: C_1_08

SECTEUR: Affectation Histoire/Géographie
Charge utile du local (kg/m2): 300Charge utile du local (kN/m2): 3

Surface: 69.4 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Plancher Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Plafond lisse blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 4 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: Non
Source lumineuse: Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: à l'entrée, minimum 2 zones Antennes Wifi: Non

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 4 triples Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade : HP : sonerie école + ordre évacuation

Autre: Déshérence : ?
Audio-visuel: Oui (beamer)

CHAUFFAGE Température amb.: 21°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 1.5 vol/h
GRILLES Pulsion: plafond / Reprise: mur Humidité:

Genre: Grille Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide et chaude Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 1x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS Armoires fixes à déterminer

22.06.2016 8
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât C_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise C_1_09_Vestiaire

NIVEAU : 1 N° du local: C_1_09

SECTEUR: Affectation Vestiaire
Charge utile du local (kg/m2): 500Charge utile du local (kN/m2): 5

Surface: 188.8 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Revêtement coulé coloré Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Béton Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond perforé blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: oui Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 3x 1 prise Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie : HP : sonerie école + ordre évacuation
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 21°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 9
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât C_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise C_1_10_WC Hommes

NIVEAU : 1 N° du local: C_1_10

SECTEUR: Affectation WC Hommes
Charge utile du local (kg/m2): 200Charge utile du local (kN/m2): 2

Surface: 10.4 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond métallique Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 20°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 3.1 vol/h
GRILLES Reprise: plafond Humidité:

Genre: Soupape Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc: 2x

Distribution pression réduite: froide et chaude Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir: 2x

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 2x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 10
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât C_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise C_1_11_WC Handicapés

NIVEAU : 1 N° du local: C_1_11

SECTEUR: Affectation WC Handicapés
Charge utile du local (kg/m2): 200Charge utile du local (kN/m2): 2

Surface: 3.9 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond métallique Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 20°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 2.7 vol/h
GRILLES Reprise: plafond Humidité:

Genre: Soupape Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide et chaude Appareils standards wc handicapé: 1x
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 1x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 11
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât C_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise C_1_12_WC Femmes

NIVEAU : 1 N° du local: C_1_12

SECTEUR: Affectation WC Femmes
Charge utile du local (kg/m2): 200Charge utile du local (kN/m2): 2

Surface: 12.3 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond métallique Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 20°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 3.5 vol/h
GRILLES Reprise: plafond Humidité:

Genre: Soupape Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc: 4x

Distribution pression réduite: froide et chaude Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 3x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 12
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât C_niveau -1.xls Collège de Vigner à St-Blaise C_-1_01_Local technique

NIVEAU : -1 N° du local: C_-1_01

SECTEUR: Affectation Local technique
Charge utile du local (kg/m2): 500Charge utile du local (kN/m2): 5

Surface: 41.7 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Béton Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond métallique Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: oui Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: oui Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement eau adoucie Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol 1x grille de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: introduction d'eau, prod ECS App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 1
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât C_niveau -1.xls Collège de Vigner à St-Blaise C_-1_02_Matériel

NIVEAU : -1 N° du local: C_-1_02

SECTEUR: Affectation Matériel
Charge utile du local (kg/m2): 200Charge utile du local (kN/m2): 2

Surface: 41.7 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Béton Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond métallique Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: oui Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 3 prises triples Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 18°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 0.2 vol/h
GRILLES Reprise: plafond Humidité:

Genre: Soupape Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 2
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât C_niveau -1.xls Collège de Vigner à St-Blaise C_-1_03_Activité textile

NIVEAU : -1 N° du local: C_-1_03

SECTEUR: Affectation Activité textile
Charge utile du local (kg/m2): 300Charge utile du local (kN/m2): 3

Surface: 69.4 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Plancher Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Plafond lisse blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 4 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: Non
Source lumineuse: Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: à l'entrée, minimum 2 zones Antennes Wifi: Non

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises:  16 prise triples 220V Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade : HP : sonerie école + ordre évacuation

Autre: Déshérence : ?
Audio-visuel: Non

CHAUFFAGE Température amb.: 21°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 1.5 vol/h
GRILLES Pulsion: plafond / reprise: mur Humidité:

Genre: Grille Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froid et chaude Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 1x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Lamelles ou toiles Marque:

Commande: Manuelle Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS Armoires fixes à déterminer

22.06.2016 3
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât C_niveau -1.xls Collège de Vigner à St-Blaise C_-1_04_Distribution

NIVEAU : -1 N° du local: C_-1_04

SECTEUR: Affectation Distribution
Charge utile du local (kg/m2): 400Charge utile du local (kN/m2): 4

Surface: 41.9 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Revêtement coulé coloré Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Béton Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond perforé blanc Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: oui Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 3x 1 prise Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie : HP : sonerie école + ordre évacuation
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 4
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât C_niveau -1.xls Collège de Vigner à St-Blaise C_-1_05_WC Handicapés

NIVEAU : -1 N° du local: C_-1_05

SECTEUR: Affectation WC Handicapés
Charge utile du local (kg/m2): 200Charge utile du local (kN/m2): 2

Surface: 3.9 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond métallique Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 20°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 2.7 vol/h
GRILLES Reprise: plafond Humidité:

Genre: Soupape Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide et chaude Appareils standards wc handicapé: 1x
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 1x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 5
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât C_niveau -1.xls Collège de Vigner à St-Blaise C_-1_06_WC

NIVEAU : -1 N° du local: C_-1_06

SECTEUR: Affectation WC 
Charge utile du local (kg/m2): 200Charge utile du local (kN/m2): 2

Surface: 2.7 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond métallique Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 20°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 4.0 vol/h
GRILLES Reprise: plafond Humidité:

Genre: Soupape Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide et chaude Appareils standards wc handicapé: 1x
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 1x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 6
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât C_niveau -1.xls Collège de Vigner à St-Blaise C_-1_07_WC

NIVEAU : -1 N° du local: C_-1_07

SECTEUR: Affectation WC 
Charge utile du local (kg/m2): 200Charge utile du local (kN/m2): 2

Surface: 2.7 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

Remarque importante : Tout carottage est interdit sans analyse 

préalable de l'ingénieur

SOL
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Carrelage Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Faux-plafond métallique Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.: 20°C
Genre: Chauffage de sol Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air: 4.0 vol/h
GRILLES Reprise: plafond Humidité:

Genre: Soupape Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide et chaude Appareils standards wc handicapé: 1x
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 1x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 7
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_0_01_Salle des maîtres

NIVEAU : 0 N° du local: V_0_01
SECTEUR: Affectation Salle des maîtres

Surface: 85.7 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide et chaude Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier: 1x machine à café
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine: 1x évier + lave-vaisselle

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 1
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_0_02_Classe

NIVEAU : 0 N° du local: V_0_02
SECTEUR: Affectation Classe

Surface: 58.2 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture lavable Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 4 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: Non
Source lumineuse: Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: à l'entrée, minimum 2 zones Antennes Wifi: Non

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 4 triples Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade : HP : sonerie école + ordre évacuation

Autre: Déshérence : ?
Audio-visuel: Oui (beamer)

CHAUFFAGE Température amb.: Non
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Oui / eau froide uniquement Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS Armoires fixes à déterminer

22.06.2016 2
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_0_03_Direction

NIVEAU : 0 N° du local: V_0_03
SECTEUR: Affectation Direction

Surface: 31.2 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 3
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_0_04_Secrétariat

NIVEAU : 0 N° du local: V_0_04
SECTEUR: Affectation Secrétariat

Surface: 63.5 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 4
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_0_05_Classe

NIVEAU : 0 N° du local: V_0_05
SECTEUR: Affectation Classe

Surface: 58 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture lavable Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 4 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: Non
Source lumineuse: Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: à l'entrée, minimum 2 zones Antennes Wifi: Non

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 4 triples Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade : HP : sonerie école + ordre évacuation

Autre: Déshérence : ?
Audio-visuel: Oui (beamer)

CHAUFFAGE Température amb.: Non
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Oui / eau froide uniquement Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS Armoires fixes à déterminer

22.06.2016 5
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_0_06_Classe

NIVEAU : 0 N° du local: V_0_06
SECTEUR: Affectation Classe

Surface: 58.4 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture lavable Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 4 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: Non
Source lumineuse: Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: à l'entrée, minimum 2 zones Antennes Wifi: Non

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 4 triples Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade : HP : sonerie école + ordre évacuation

Autre: Déshérence : ?
Audio-visuel: Oui (beamer)

CHAUFFAGE Température amb.: Non
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Oui / eau froide uniquement Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS Armoires fixes à déterminer

22.06.2016 6
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_0_07_Matériel

NIVEAU : 0 N° du local: V_0_07
SECTEUR: Affectation Matériel

Surface: 13.1 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 7
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_0_08_Distribution

NIVEAU : 0 N° du local: V_0_08
SECTEUR: Affectation Distribution

Surface: 177.7 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 8
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_0_09_SAS

NIVEAU : 0 N° du local: V_0_09
SECTEUR: Affectation SAS

Surface: 20.2 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 9
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_0_10_WC Femmes 

NIVEAU : 0 N° du local: V_0_10
SECTEUR: Affectation WC Femmes

Surface: 12.5 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc: 5x

Distribution pression réduite: froide Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 2x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 10
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_0_11_WC Handiapés

NIVEAU : 0 N° du local: V_0_11
SECTEUR: Affectation WC Handicapés

Surface: 3.3 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide Appareils standards wc handicapé: 1x
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 1x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 11
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau 0.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_0_12_WC Hommes

NIVEAU : 0 N° du local: V_0_12
SECTEUR: Affectation WC Hommes

Surface: 10.6 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc: 3x

Distribution pression réduite: froide Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir: 3x

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 2x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 12
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_1_01_Local concierge

NIVEAU : 1 N° du local: V_1_01
SECTEUR: Affectation Local concierge

Surface: 24.8 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide et chaude Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 1x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 1
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_1_02_Classe

NIVEAU : 1 N° du local: V_1_02
SECTEUR: Affectation Classe

Surface: 58.2 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture lavable Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 4 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: Non
Source lumineuse: Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: à l'entrée, minimum 2 zones Antennes Wifi: Non

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 4 triples Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade : HP : sonerie école + ordre évacuation

Autre: Déshérence : ?
Audio-visuel: Oui (beamer)

CHAUFFAGE Température amb.: Non
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Oui / eau froide uniquement Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS Armoires fixes à déterminer

22.06.2016 2
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_1_03_Classe

NIVEAU : 1 N° du local: V_1_03
SECTEUR: Affectation Classe

Surface: 58.2 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture lavable Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 4 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: Non
Source lumineuse: Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: à l'entrée, minimum 2 zones Antennes Wifi: Non

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 4 triples Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade : HP : sonerie école + ordre évacuation

Autre: Déshérence : ?
Audio-visuel: Oui (beamer)

CHAUFFAGE Température amb.: Non
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Oui / eau froide uniquement Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS Armoires fixes à déterminer

22.06.2016 3
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_1_04_Classe

NIVEAU : 1 N° du local: V_1_04
SECTEUR: Affectation Classe

Surface: 57.6 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture lavable Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 4 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: Non
Source lumineuse: Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: à l'entrée, minimum 2 zones Antennes Wifi: Non

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 4 triples Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade : HP : sonerie école + ordre évacuation

Autre: Déshérence : ?
Audio-visuel: Oui (beamer)

CHAUFFAGE Température amb.: Non
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Oui / eau froide uniquement Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS Armoires fixes à déterminer

22.06.2016 4
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_1_05_Classe

NIVEAU : 1 N° du local: V_1_05
SECTEUR: Affectation Classe

Surface: 57.6 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture lavable Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 4 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: Non
Source lumineuse: Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: à l'entrée, minimum 2 zones Antennes Wifi: Non

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 4 triples Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade : HP : sonerie école + ordre évacuation

Autre: Déshérence : ?
Audio-visuel: Oui (beamer)

CHAUFFAGE Température amb.: Non
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Oui / eau froide uniquement Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS Armoires fixes à déterminer

22.06.2016 5
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_1_06_Classe

NIVEAU : 1 N° du local: V_1_06
SECTEUR: Affectation Classe

Surface: 58 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture lavable Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 4 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: Non
Source lumineuse: Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: à l'entrée, minimum 2 zones Antennes Wifi: Non

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 4 triples Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade : HP : sonerie école + ordre évacuation

Autre: Déshérence : ?
Audio-visuel: Oui (beamer)

CHAUFFAGE Température amb.: Non
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Oui / eau froide uniquement Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS Armoires fixes à déterminer

22.06.2016 6
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_1_07_Classe

NIVEAU : 1 N° du local: V_1_07
SECTEUR: Affectation Classe

Surface: 58.4 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture lavable Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 4 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: Non
Source lumineuse: Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: à l'entrée, minimum 2 zones Antennes Wifi: Non

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 4 triples Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade : HP : sonerie école + ordre évacuation

Autre: Déshérence : ?
Audio-visuel: Oui (beamer)

CHAUFFAGE Température amb.: Non
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Oui / eau froide uniquement Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS Armoires fixes à déterminer

22.06.2016 7
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_1_08_Matériel

NIVEAU : 1 N° du local: V_1_08
SECTEUR: Affectation Matériel

Surface: 13.1 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 8
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_1_09_Distribution

NIVEAU : 1 N° du local: V_1_09
SECTEUR: Affectation Distribution

Surface: 175.7 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 9
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_1_10_WC Femmes

NIVEAU : 1 N° du local: V_1_10
SECTEUR: Affectation WC Femmes

Surface: 12.5 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc: 5x

Distribution pression réduite: froide Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 2x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 10
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_1_11_WC Handicapés

NIVEAU : 1 N° du local: V_1_11
SECTEUR: Affectation WC Handicapés

Surface: 3.3 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide Appareils standards wc handicapé: 1x
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 1x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 11
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau 1.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_1_12_WC Hommes

NIVEAU : 1 N° du local: V_1_12
SECTEUR: Affectation WC Hommes

Surface: 10.6 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc: 3x

Distribution pression réduite: froide Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir: 3x

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 2x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 12
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau -1.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_-1_01_Vestiaire

NIVEAU : -1 N° du local: V_-1_01
SECTEUR: Affectation Vestiaire

Surface: 23.5 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 1x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016

Visa:

....................................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau -1.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_-1_02_Loges

NIVEAU : -1 N° du local: V_-1_02
SECTEUR: Affectation Loges

Surface: 13.8 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: eau froide Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 1x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016

Visa:

....................................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau -1.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_-1_03_WC

NIVEAU : -1 N° du local: V_-1_03
SECTEUR: Affectation WC

Surface: 16.5 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc: 4x

Distribution pression réduite: froide Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 2x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016

Visa:

....................................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau -1.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_-1_04_Loges

NIVEAU : -1 N° du local: V_-1_04
SECTEUR: Affectation Loges

Surface: 20.2 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: eau froide Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 1x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016

Visa:

....................................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau -1.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_-1_05_Prod. chaleur

NIVEAU : -1 N° du local: V_-1_05
SECTEUR: Affectation Production de chaleur

Surface: 91 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016

Visa:

....................................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau -1.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_-1_06_Local technique

NIVEAU : -1 N° du local: V_-1_06
SECTEUR: Affectation Locale technique

Surface: 54 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: oui Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: oui Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Installation duplex Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol 2x grilles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: Prod. ECS, intro eau et gaz nat. App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: 1x App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016

Visa:

....................................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau -1.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_-1_07_Auditoire

NIVEAU : -1 N° du local: V_-1_07
SECTEUR: Affectation Auditoire

Surface: 101.3 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016

Visa:

....................................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau -1.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_-1_08_Préau

NIVEAU : -1 N° du local: V_-1_08
SECTEUR: Affectation Préau

Surface: 29 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016

Visa:

....................................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau -1.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_-1_09_Hall

NIVEAU : -1 N° du local: V_-1_09
SECTEUR: Affectation Hall

Surface: 173.5 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016

Visa:

....................................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau -1.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_-1_10_Distribution

NIVEAU : -1 N° du local: V_-1_10
SECTEUR: Affectation Distribution

Surface: 101.2 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016

Visa:

....................................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau 2.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_2_01_Direction cycle

NIVEAU : 2 N° du local: V_2_01
SECTEUR: Affectation Direction cycle

Surface: 24.8 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 1
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau 2.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_2_02_Classe

NIVEAU : 2 N° du local: V_2_02
SECTEUR: Affectation Classe

Surface: 58.2 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture lavable Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 4 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: Non
Source lumineuse: Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: à l'entrée, minimum 2 zones Antennes Wifi: Non

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 4 triples Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade : HP : sonerie école + ordre évacuation

Autre: Déshérence : ?
Audio-visuel: Oui (beamer)

CHAUFFAGE Température amb.: Non
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Oui / eau froide uniquement Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS Armoires fixes à déterminer

22.06.2016 2
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau 2.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_2_03_Classe

NIVEAU : 2 N° du local: V_2_03
SECTEUR: Affectation Classe

Surface: 58.2 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture lavable Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 4 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: Non
Source lumineuse: Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: à l'entrée, minimum 2 zones Antennes Wifi: Non

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 4 triples Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade : HP : sonerie école + ordre évacuation

Autre: Déshérence : ?
Audio-visuel: Oui (beamer)

CHAUFFAGE Température amb.: Non
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Oui / eau froide uniquement Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS Armoires fixes à déterminer

22.06.2016 3
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau 2.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_2_04_Classe

NIVEAU : 2 N° du local: V_2_04
SECTEUR: Affectation Classe

Surface: 57.6 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture lavable Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 4 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: Non
Source lumineuse: Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: à l'entrée, minimum 2 zones Antennes Wifi: Non

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 4 triples Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade : HP : sonerie école + ordre évacuation

Autre: Déshérence : ?
Audio-visuel: Oui (beamer)

CHAUFFAGE Température amb.: Non
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Oui / eau froide uniquement Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS Armoires fixes à déterminer

22.06.2016 4
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau 2.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_2_05_Classe

NIVEAU : 2 N° du local: V_2_05
SECTEUR: Affectation Classe

Surface: 57.6 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture lavable Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 4 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: Non
Source lumineuse: Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: à l'entrée, minimum 2 zones Antennes Wifi: Non

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 4 triples Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade : HP : sonerie école + ordre évacuation

Autre: Déshérence : ?
Audio-visuel: Oui (beamer)

CHAUFFAGE Température amb.: Non
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Oui / eau froide uniquement Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS Armoires fixes à déterminer

22.06.2016 5
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau 2.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_2_06_Classe

NIVEAU : 2 N° du local: V_2_06
SECTEUR: Affectation Classe

Surface: 58 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture lavable Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 4 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: Non
Source lumineuse: Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: à l'entrée, minimum 2 zones Antennes Wifi: Non

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 4 triples Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade : HP : sonerie école + ordre évacuation

Autre: Déshérence : ?
Audio-visuel: Oui (beamer)

CHAUFFAGE Température amb.: Non
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Oui / eau froide uniquement Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS Armoires fixes à déterminer

22.06.2016 6
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau 2.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_2_07_Classe

NIVEAU : 2 N° du local: V_2_07
SECTEUR: Affectation Classe

Surface: 58.4 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture lavable Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 4 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: Non
Source lumineuse: Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: à l'entrée, minimum 2 zones Antennes Wifi: Non

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 4 triples Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade : HP : sonerie école + ordre évacuation

Autre: Déshérence : ?
Audio-visuel: Oui (beamer)

CHAUFFAGE Température amb.: Non
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Oui / eau froide uniquement Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS Armoires fixes à déterminer

22.06.2016 7
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau 2.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_2_08_Matériel

NIVEAU : 2 N° du local: V_2_08
SECTEUR: Affectation Matériel

Surface: 13.1 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 8
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau 2.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_2_09_Distribution

NIVEAU : 2 N° du local: V_2_09
SECTEUR: Affectation Distribution

Surface: 175.7 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 9
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau 2.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_2_10_WC Femmes

NIVEAU : 2 N° du local: V_2_10
SECTEUR: Affectation WC Femmes

Surface: 12.5 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc: 5x

Distribution pression réduite: froide Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 2x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 10
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau 2.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_2_11_WC Handicapés

NIVEAU : 2 N° du local: V_2_11
SECTEUR: Affectation WC Handicapés

Surface: 3.3 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide Appareils standards wc handicapé: 1x
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 1x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 11
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau 2.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_2_12_WC Hommes

NIVEAU : 2 N° du local: V_2_12
SECTEUR: Affectation WC Hommes

Surface: 10.6 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc: 3x

Distribution pression réduite: froide Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir: 3x

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 2x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 12
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau -2.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_-2_01_Cuisine

NIVEAU : -2 N° du local: V_-2_01
SECTEUR: Affectation Cuisine

Surface: 37.2 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 1
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau -2.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_-2_02_Cuisine

NIVEAU : -2 N° du local: V_-2_02
SECTEUR: Affectation Cuisine

Surface: 21.2 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 2
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau -2.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_-2_03_Economat

NIVEAU : -2 N° du local: V_-2_03
SECTEUR: Affectation Economat

Surface: 19.1 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 3
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau -2.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_-2_04_Economat

NIVEAU : -2 N° du local: V_-2_04
SECTEUR: Affectation Economat

Surface: 10 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 4
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau -2.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_-2_05_

NIVEAU : -2 N° du local: V_-2_05
SECTEUR: Affectation

Surface: 2.3 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 5
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau -2.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_-2_06_

NIVEAU : -2 N° du local: V_-2_06
SECTEUR: Affectation

Surface: 2.3 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 6
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau -2.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_-2_07_Local mat. auditoire

NIVEAU : -2 N° du local: V_-2_07
SECTEUR: Affectation Local matériel auditoire

Surface: 42.1 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 7
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau -2.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_-2_08_Local engins gym

NIVEAU : -2 N° du local: V_-2_08
SECTEUR: Affectation Local engins gym

Surface: 56.4 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 8
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau -2.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_-2_09_Salle de gym

NIVEAU : -2 N° du local: V_-2_09
SECTEUR: Affectation Salle de gym

Surface: 390.1 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 9
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau -2.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_-2_10_Auditoire

NIVEAU : -2 N° du local: V_-2_10
SECTEUR: Affectation Auditoire

Surface: 311.8 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 10
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau -2.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_-2_11_Local mat. auditoire

NIVEAU : -2 N° du local: V_-2_11
SECTEUR: Affectation Local matériel auditoire

Surface: 9.8 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 11
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau -2.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_-2_12_Régie auditoire

NIVEAU : -2 N° du local: V_-2_12
SECTEUR: Affectation Régie auditoire

Surface: 29.4 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 12
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau -2.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_-2_13_Local technique

NIVEAU : -2 N° du local: V_-2_13
SECTEUR: Affectation Local technique

Surface: 14.7 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 13
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau -2.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_-2_14_ Distribution

NIVEAU : -2 N° du local: V_-2_14
SECTEUR: Affectation Distribution

Surface: 139.1 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 14
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau -2.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_-2_15_Distribution

NIVEAU : -2 N° du local: V_-2_15
SECTEUR: Affectation Distribution

Surface: 19.8 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 15
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau -2.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_-2_16_Distribution

NIVEAU : -2 N° du local: V_-2_16
SECTEUR: Affectation Distribution

Surface: 73.2 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 16
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau 3.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_3_01_Infirmerie

NIVEAU : 3 N° du local: V_3_01
SECTEUR: Affectation Infirmerie

Surface: 22.3 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide et chaude Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 1x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 1
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau 3.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_3_02_

NIVEAU : 3 N° du local: V_3_02
SECTEUR: Affectation

Surface: 11.3 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 2
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau 3.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_3_03_Soutien-accueil

NIVEAU : 3 N° du local: V_3_03
SECTEUR: Affectation Soutien/accueil

Surface: 40.6 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 1x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 3
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau 3.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_3_04_Médiateur

NIVEAU : 3 N° du local: V_3_04
SECTEUR: Affectation Médiateur

Surface: 19.6 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 4
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau 3.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_3_05_SSE

NIVEAU : 3 N° du local: V_3_05
SECTEUR: Affectation SSE

Surface: 19.9 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 5
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau 3.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_3_06_SSE

NIVEAU : 3 N° du local: V_3_06
SECTEUR: Affectation SSE

Surface: 19.9 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 6
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau 3.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_3_07_Classe

NIVEAU : 3 N° du local: V_3_07
SECTEUR: Affectation Classe

Surface: 68 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Peinture lavable Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique: 4 prises

Niveau d'éclairement: Téléphone: Non
Source lumineuse: Fax: Non

Puissance installée: TV: Non
Enclenchement: à l'entrée, minimum 2 zones Antennes Wifi: Non

Variation: Non Antennes GSM: Non
Luminaires spécifiques: Non Vidéo conférence: Non

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: 4 triples Contrôle d'accès: Non
Equipement particulier: Détection effraction: Non

Alimentation sur onduleur: Non Détection incendie : Selon obligation légale
Alimentation de store: A définir par le maître d'ouvrage Appel malade : HP : sonerie école + ordre évacuation

Autre: Déshérence : ?
Audio-visuel: Oui (beamer)

CHAUFFAGE Température amb.: Non
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: froide Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Oui / eau froide uniquement Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS Armoires fixes à déterminer

22.06.2016 7
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau 3.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_3_08_Distribution

NIVEAU : 3 N° du local: V_3_08
SECTEUR: Affectation Distribution

Surface: 45.8 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 8
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau -3.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_-3_01_Local technique

NIVEAU : -3 N° du local: V_-3_01
SECTEUR: Affectation Local technique

Surface: 56.8 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: eau froide et chaude Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: 1x App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016

Visa:

....................................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau -3.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_-3_02_Local technique

NIVEAU : -3 N° du local: V_-3_02
SECTEUR: Affectation Local technique

Surface: 20.3 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016

Visa:

....................................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau -3.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_-3_03_Local technique

NIVEAU : -3 N° du local: V_-3_03
SECTEUR: Affectation Local technique

Surface: 6.6 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016

Visa:

....................................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau -3.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_-3_04_Local technique

NIVEAU : -3 N° du local: V_-3_04
SECTEUR: Affectation Local technique

Surface: 6.7 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016

Visa:

....................................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau -3.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_-3_05_

NIVEAU : -3 N° du local: V_-3_05
SECTEUR: Affectation

Surface: 3.8 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc: 1x

Distribution pression réduite: eau froide Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 1x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016

Visa:

....................................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau -3.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_-3_06_

NIVEAU : -3 N° du local: V_-3_06
SECTEUR: Affectation

Surface: 2.6 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc: 1x

Distribution pression réduite: eau froide Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 1x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016

Visa:

....................................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau -3.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_-3_07_Vestiaire maîtres

NIVEAU : -3 N° du local: V_-3_07
SECTEUR: Affectation Vestiaire maître

Surface: 12 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc: 1x

Distribution pression réduite: eau adoucie, froide et chaude Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche: 1x
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: 1x Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016

Visa:

....................................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau -3.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_-3_08_Vestiaire élèves

NIVEAU : -3 N° du local: V_-3_08
SECTEUR: Affectation Vestiaire élèves

Surface: 36 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: eau adoucie, froide et chaude Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité: 6x

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016

Visa:

....................................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau -3.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_-3_09_Vestiaire élèves

NIVEAU : -3 N° du local: V_-3_09
SECTEUR: Affectation Vestiaire élèves

Surface: 36 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: eau adoucie, froide et chaude Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité: 6x

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016

Visa:

....................................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau -3.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_-3_10_Préau

NIVEAU : -3 N° du local: V_-3_10
SECTEUR: Affectation Préau

Surface: 27 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016

Visa:

....................................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau -3.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_-3_11_Distribution

NIVEAU : -3 N° du local: V_-3_11
SECTEUR: Affectation Distribution

Surface: 156.1 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016

Visa:

....................................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau -4.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_-4_01_Local matériel

NIVEAU : -4 N° du local: V_-4_01
SECTEUR: Affectation Local matériel

Surface: 56.8 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 1
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau -4.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_-4_03_Distribution

NIVEAU : -4 N° du local: V_-4_03
SECTEUR: Affectation Distribution

Surface: 83.1 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 2
Visa :

.........................................



385 Fiche locaux_Bât V_niveau -4.xls Collège de Vigner à St-Blaise V_-4_04_Eau

NIVEAU : -4 N° du local: V_-4_04
SECTEUR: Affectation Eau

Surface: 8.2 m2 H. brut totale:
Volume : H. s/ f.plaf. :

SOL
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLINTHE
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Dimension:

PAROIS Phonique dB:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:

PLAFOND Dimensions:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Type isol: Type emballage:

ELECTRICITE Câblage universel:
ECLAIRAGE Informatique:

Niveau d'éclairement: Téléphone:
Source lumineuse: Fax:

Puissance installée: TV:
Enclenchement: Antennes Wifi:

Variation: Antennes GSM:
Luminaires spécifiques: Vidéo conférence:

Autre: Autre:
PRISE crt fort: SECURITE

Prises: Contrôle d'accès:
Equipement particulier: Détection effraction:

Alimentation sur onduleur: Détection incendie :
Alimentation de store: Appel malade :

Autre: Déshérence :
Audio-visuel:

CHAUFFAGE Température amb.:
Genre: Marque:

Modèle: Teinte:
Nombre:

VENTILATION Renouvel d'air:
GRILLES Humidité:

Genre: Marque:
Modèle: Teinte:
Nombre:

SANITAIRE
Distribution haute pression: Appareils standards wc:

Distribution pression réduite: Appareils standards wc handicapé:
Traitement d'eau - adoussissement Appareils standards urinoir:

Grilles, bacs et rigoles de sol Appareils standards douche:
Equip. de traitement d'eau piscine: App. standards douche collectivité:

Equipements techniques sanitaires: App. standards raccordement évier:
App. standard bassin de service: App. standards bassin de service:

Appareils standard lavabo: Appareils de cuisine:

STORES
Genre: Marque:

Commande: Teinte:

PORTES Coupe feu:
Phonique dB:

CFC: Type ferme porte:
Cadre: Teinte:

Panneaux: Teinte:
Seuil type: Gâche type:

Poignée type ext.: Teinte

Poignée type int.: Teinte

Verrouillage type: Fermant:

Sécurité: Contrôle d'accès:

Divers:  

DIVERS

22.06.2016 3
Visa :

.........................................



11. Modifications apportées au rapport de projet du 7 septembre 2016 
 ___________________________________________________________________________  
 
 

− Suppression de la page de signatures des membres. 
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